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NOTA

INTERIORES.

OS DETALHES DAS VISTAS DE LAVATORIOS, VASOS
SANITARIOS, PIAS E ETC, UTILIZADOS NESTE PROJETO

SAO SOMENTE DE NATUREZA ILUSTRATIVA, P/ MELHOR
COMPREENSAO DO PROJETO HIDRO—SANITARIO. DEVERA
SER OBERVADO ESPECIFICAGOES, MODELOS E ALTURA
DOS MESMOS NO MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

DE ARQUITETURA E PROJETO DE DETALHAMENTO DE

OBSERVACOES

* A TUBULAGAO DE 100, 150 e 200 mm, TERA INCLINAGAO
MINIMA DE 1%, DESCENDENTE AO SENTIDO DA SETA DE FLUXO
MOSTRADA NO PROJETO, PARA TUBULAQAO DE ESGOTO, PARA
TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER OBSERVADO A
ORIENTAGAO DE DECLIVIDADES INDICADOS NO PROJETO.

* A TUBULAGAO DE 40, 50 e 75 mm, TERA INCLINAGAO MINIMA

DE 2%, DESCENDENTE AO SENTIDO DA SETA DE FLUXO
MOSTRADA NO PROJETO, PARA TUBULAQAO DE ESGOTO, PARA
TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS DEVERA SER OBSERVADO A

ORIENTACAO DE DECLIVIDADES INDICADOS NO PROJETO.

* A TUBULAGAO DE VENTILAGAO TERA INCLINAGAO MINIMA DE 1%,
ASCENDENTE AO SENTIDO DA SETA DE FLUXO.

DET. WC 1° E 2° PAV
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DET. WC TERREO WC ADM
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NOTAS - ESGOTO

PEGAS - SANITARIAS

1 - MEDIDAS EM METROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
MEDIDAS DO PROJETO DE ARQUITETURA PREVALECEM SOBRE
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DIAMETRO INDICADO

VALVULA DE RETENGAO - SERIE NORMAL -

AS DESTE PROJETO.

INDICADO

ADAPTADOR VASO SANITARIO - SERIE NORMAL - DIAMETRO

2 - NAO E PERMITIDO MENSURAR DIMENSOES PRESENTES EM
PRANCHA A PARTIR DO PROPRIO PROJETO UTILIZANDO
QUAISQUER METODOS (GRAFICO OU COMPUTACIONAIS);

INDICADO

BUCHA DE REDUCAO LONGA - SERIE NORMAL - DIAMETRO

3 - PROJETO E EXECUGAO EM CONFORMIDADE AS NBR

CAP - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

8160:1999, NBR 5626:2020 E NBR 10844:1989;

CURVA 90° - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

4 - CASO HAJA QUALQUER ALTERAGAO SOBRE ESTA EMISSAO
DO PROJETO, COMUNICAR O AUTOR.

5 - UTILIZAR MATERIAIS CERTIFICADOS CONFORME NORMAS

CURVAR 45° - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

VIGENTES, DE MARCA TIGRE, AMANCO OU SIMILAR.

6 - RECOMENDA-SE ENVELOPAR COM ARGAMASSA OS TUBOS

CURVAR 90° - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

ENTERRADOS QUE PASSAM POR DENTRO DA EDIFICAGAO;

7 - SALVO EM INDICAGAO ESPECIFICA E SOB APROVAGAO DOS

INDICADO

JOELHO 45° PARA PE DE COLUNA - SERIE NORMAL - DIAMETR

RESPONSAVEIS, OS TUBOS NAO DEVERAO INTERFERIR NO
PROJETO ESTRUTURAL;

JOELHO 90° - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

8 - PARA OS TUBOS QUE ATRAVESSAM LAJES, COBRI-LOS
UTILIZANDO TUBO LUVA COM PELO MENOS 2 CM DE DIAMETRO

JOELHO 90° COM ANEL - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICAD!

A MAIS QUE O DIAMETRO NOMINAL DO TUBO DE PROJETO.

MRS SS AR EY

JUNGAO - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

9 - AS CAIXAS D'AGUA DEVERAO SER APOIADAS SOB
SUPERFICIE PLANA, CONTINUA E REGULARIZADA.

10 - MATERIAIS UTILIZADOS (VERIFICAR CORES INDICADAS EM
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JUNGAO DUPLA- SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

LEGENDA):

* NA EXISTENCIA DE AGUA FRIA OU DRENOS DE AR
CONDICIONADO: PVC MARROM;

<
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JUNGAO INVERTIDA- SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

* NA EXISTENCIA DE AGUA QUENTE: CPVC;

LUVA DE CORRER - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

* NA EXISTENCIA DE ESGOTO E AGUA PLUVIAL: PVC
BRANCO SERIE NORMAL E REFORGADA,;

LUVA SIMPLES - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

ASSENTO PARA
VASO SANITARIO

LEGENDA

() ENGATE FLEXIVEL

@ JOELHO OU TE PVC SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO
90° x 25 mm x 1/2"

JOELHO PVC 90" x 100 mm
(®) VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA

(5) VEDAGAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO @ 4
LUVA # 100 mm

MODELO CONSTRUTIVO

DETALHE VASO SANITARIO
SEM ESC.

0BS.: AS ALTURAS DO PONTO DE ESGOTO P/ SIFAQ
E DO TANQUE SERAO DEFINIDAS NO LOCAL APOS
ESPECIFICAGOES DA CUBA

ALVENARIA
PONTO DE AGUA FRIA
C/ BUCHA DE LATAO
1/2"
& D
G
®

— )

LEGENDA
@ PONTO ESGOTO DO LAVATOGRIO
@ JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO PVC ESGOTO ¢ 40 MM
@ TUBO DE PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO ¢ 40 MM
@ CURVA 90 CURTA PVC ESGOTO ¢ 40 MM

MODELO CONSTRUTIVO

DETALHE LAVATORIO
SEM ESC.

SANITARIOS

VEM DOS APARELHOS

SEM ESCALA

VISTA' CONEXAO VASO SANITARIO
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VEM DA VENTILAGXO
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SEM ESCALA

VISTA PASSAGEM DE TUBULAGAO ENTRE PAVIMENTOS

11 - DECLIVIDADE DOS TUBOS QUANDO NAO INDICADA

REDUGAO EXENTRICA - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICAD:

(VERIFICAR CORES INDICADAS EM LEGENDA):

TE - SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

*ESGOTO D.40, D.50, D.75 = 2%;
*ESGOTO D.100: 1%;

* VENTILAGAO: 1% EM ACLIVE;

* AGUA FRIA OU QUENTE: SEM QUALQUER INCLINAGAO;
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TE JUNGAO- SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

TE DE INSPEGAO- SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

12 - DIAMETRO DE TUBOS QUANDO NAO COTADO (VERIFICAR B}T"\ﬂ CAIXA SIFONADA GIRAFACIL MONTADA COMPLETA-
CORES INDICADAS EM LEGENDA): — 100X140X50 -SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO
B . . T
EscoTO: [_)'40’ Y I-I CAIXA SIFONADA GIRAFACIL MONTADA COMPLETA-
* VENTILACAO: D.50; D § ]] iv—i 150X170X70 -SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO
* AGUA FRIA: D.25; — @

TARIO FUNCIONARIO
MASC

* LIMENTAGAO: D.25.

13 - ALTURA PARA PONTOS QUANDO NAO ESPECIFICADA PELA

INDICADO

CAIXA SIFONADA GIRAFACIL MONTADA COMPLETA-
100X140X50 - COM GRELHA -SERIE NORMAL - DIAMETRO

ARQUITETURA OU COTADA EM PROJETO:
*ESGOTO: 50 CM DO PISO ACABADO;
* AGUA FRIA: 60 CM DO PISO ACABADO;

GRELHA -SERIE NORMAL

RALO QUADRADO MONTADO MONTADA - 100X53X40 - COM

* REGISTRO DE GAVETA: NO FORRO.

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA - COM GRELHA -
SERIE NORMAL - DIAMETRO INDICADO

14 - DRENOS DE AR CONDICIONADO: SE HOUVER, OBSERVAR
COTAS PRESENTES NO PROJETO DE CLIMATIZAGAO.

LISTA DE MATERIAIS

LEGENDA DAS CONEXHBES

APROVAGAO:

PROJETO HIDROSSANITARIO

Enderego:  Av. C-198, 224 - Jardim América, Goiania - GO, 74270-030

Proprietario

SESC CIDADANIA
Bloco: Ensino Fundamental

Autor do Projeto

SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

ENGENHEIRO CIVIL: GILBERTO GONCALVES DE DEUS - CREA N° 22.986/D-GO

DET. WC SUBSOLO
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PAVIEMENTO - SUBSOLO / TERREO / 12 E 2¢ — ESGOTO
GRUPO | REF. DESCRIGAD UNID. | DIMENSAES
TUBOS

- TUBOD DE PVC SERIE NORMAL M 200
- TUBO DE PVC SERIE NORMAL M 150
1 TUBO DE PVC SERIE NORMAL M 100
= TUBO DE PVC SERIE NORMAL M 75
2 TUBO DE PVC SERIE NORMAL M 50
3 TUBOD DE PVC SERIE NORMAL M 40
CONEXBES
4 CORPO DE CAIXA SIFONADA PG [150x150x150
5 CORPO DE CAIXA SIFONADA COM ANEL DE BORRACHA PG | 100x100x5
6 CURVA 90 PARA COLUNA CURT SERIE NORMAL PG 40
7 JOELHO 45 SERIE NORMAL PG 100
9 JOELHO 45 SERIE NORMAL PG 50
8 JOELHO 45 SERIE NORMAL PG 40
10 JOELHO 90 SERIE NORMAL PG 100
32 JOELHO 90 SERIE NORMAL PG 75
11 JOELHO 90 SERIE NORMAL PG 50
12 JUNGAD SERIE NORMAL PG 100
33 JUNGAD SERIE NORMAL PG 50
13 JUNGAD COM REDUGAO PG 100x50
- JUNGAO COM REDUGAO PG 75%50
14 LUVA SIMPLES SERIE NORMAL PG 100
16 LUVA SIMPLES SERIE NORMAL PG 75
15 LUVA SIMPLES SERIE NORMAL PG 50
17 REDUGAO EXENTRICA SERIE NORMAL PG 100x75
18 REDUGAO EXENTRICA SERIE NORMAL PG 75x50
19 Te SERIE NORMAL PG 100
22 TE SERIE NORMAL PG 75
21 TE SERIE NORMAL PG 50
20 TE COM REDUGAO CENTRAL PG 100x75
23 TE COM REDUGAO CENTRAL PG 75x50
METAIS

24 ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXAES SN PG 100
26 ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXAES SN PG 75
25 ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXAES SN PG 50
27 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA Q.CROMADA PG 150
28 | PORTA GRELHA QUADRADO P/GRELHA REDONDA BRANCO | PG 100
29 GRELHA QUADRADA CROMADA PG 150
30 JOELHO 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO PG 40
31 VEDAGAD PARA SAIDA DE VASO SANITARIO PG 2

LOGOMARCA:

Av. C-198, 224 - Jardim América
Goiania - GO
CEP N° 74270-030

DESCRIGAO DOS PAVTOS:

SUBSOLO - TERREO - 1° - 2°

CONTEUDO:

- SUBSOLO
- TERREO;
- 1°PAV

- 2°PAV

PLANTA DETALHES

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES GERAIS
LISTA DE MATERIAL

AREA DO TERRENO ORIGINAL:
FOLHA:
AREA DA CONSTRUGAO PARA LICENGA:
AREA DA CONSTRUGAO EXISTENTE:
AREA TOTAL CONSTRUIDA:
AREA PERMEAVEL: DATA:
- SETEMBRO / 2022
ARQUIVO: DESENHO:
Hidrossanitario-wc-pcd-ensino-fundamental_SANIT | GILBERTO GONCALVES
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